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玄海原子力発電所１号機 定期検査状況について 

 

 玄海原子力発電所１号機（加圧水型軽水炉、定格電気出力５５．９万

キロワット）は、平成２３年１２月１日から第２８回定期検査を行ってい

ます。 

本日１４時３０分頃、管理区域内でのファンモータ点検作業中に、協力

会社社員がファンベルトとプーリー間に指を挟み負傷しました。 

負傷者は、協力会社の健康管理室にて治療を行い、業務車で唐津市内の

病院に搬送し、検査・治療を受けることとしましたので、お知らせします。 

 なお、指の負傷箇所に汚染はありませんでした。 
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