
（別紙）

大分県

（注）対象となる市町村および対象エリアの詳細はお問い合わせください。

市町村 詳 細 地 域

速見郡
日出町

【一部】
平道、南畑

宇佐市
【一部】
安心院町萱籠

玖珠郡
九重町

【一部】
田野、野上

別府市 【全域】

大分市
【一部】
詳細地域は以下を参照

由布市 【全域】

豊後大野市 【全域】

竹田市 【全域】

臼杵市
【一部】
詳細地域は以下を参照

熊本県

大分県

１ 募集対象エリア
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大分県（大分市、臼杵市の詳細地域）

（注）対象となる市町村および対象エリアの詳細はお問い合わせください。

市町村 詳 細 地 域

大分市

青葉台、芦崎、尼ケ瀬、安藤、生石、生石港町、今市、入蔵、荏隈、王子北町、王子新町、
王子中町、王子西町、王子町、王子港町、王子南町、王子山の手町、大石町、大久保、太
田、大手町、大道町、岡川、雄城台、雄城台中央、奥田、鴛野、鬼崎、小野鶴、小野鶴新
町、小野鶴南、賀来、賀来北、賀来西、賀来南、春日浦、片島、金谷迫、上春日町、上白
木、上詰、上判田、上戸次、上宗方、上宗方南、上八幡、河原内、机張原、木上、季の坂、
京が丘南、口戸、毛井、けやき台、公園通り、国分、国分新町、国分台、国分団地、寿町、
小原団地、沢田、椎迫、志津留、志手、下白木、下原、下判田、下戸次、下宗方、下八幡、
城南北町、城南西町、城南東町、城南南町、城南山手台、庄の原、新春日町、新川西、新
川町、新町、末広町、杉原、住吉町、勢家町、寒田、寒田北町、寒田南町、太平町、高江
北、高江中央、高江西、高江南、高尾台、高崎、高砂町、高瀬、高原、竹中、竹矢、田尻、
田尻北、田尻中央、田尻西、田尻東、田尻南、田ノ浦、田原、玉沢、田室町、旦野原、中
央町、千代町、辻原、椿ケ丘、天領ハイツ、東院、東野台、中尾、中春日町、中判田、中
戸次、荷揚町、荷尾杵、西大道、にじが丘、西春日町、野田、野津原、端登、花の木坂、
はなの森、浜の市、浜町北、浜町東、判田台、判田台北、判田台東、判田台南、東大道、
東春日町、東八幡、ひばりケ丘、平横瀬、広内、深河内、福宗、ふじが丘、富士見が丘西、
富士見が丘東、府内町、古国府東、松岡、松が丘、三ケ田町、光吉、光吉新町、光吉台、
緑が丘、南生石西、南生石東、南春日町、都町、宮苑、御幸町、三芳、宗方台北、宗方台
西、宗方台東、廻栖野、米良、萌葱台、横瀬、永興

臼杵市

高山、岳谷、田尻、野津町秋山、野津町岩屋、野津町烏嶽、野津町老松、野津町王子、野
津町落谷、野津町垣河内、野津町亀甲、野津町西寒田、野津町白岩、野津町清水原、野津
町千塚、野津町泊、野津町西神野、野津町西畑、野津町野津市、野津町八里合、野津町原、
野津町東谷、野津町福良木、野津町藤小野、野津町前河内、野津町都原、野津町宮原、野
津町山頭、野津町柚野木、野津町吉田
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熊本県

（注）対象となる市町村および対象エリアの詳細はお問い合わせください。

市町村 詳 細 地 域

阿蘇市
【一部】
一の宮町三野、波野赤仁田、波野小園、波野小地野、波野滝水、波野中江、波野波野

阿蘇郡
産山村

【全域】

阿蘇郡
高森町

【一部】
河原
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項 目 内 容

増強対象設備（注１）

(全ての系統連系希望
者が共用する設備)

西大分変電所
220/66kV 変圧器

設備容量
(増強前)

519ＭＷ

連系可能量
(増強前)

92ＭＷ（N-1電制適用可能量）（注２）

増強内容
(全ての系統連系希望
者が共用する設備)

220/66kV 150MVA×１台 新設

工事費
（上記工事費）

約16億円

設備容量
(増強後)

659ＭＷ

連系可能量
(増強後)

232ＭＷ（N-1電制適用可能量含む）

全ての系統連系希望者
が共用する設備

２ 増強内容及び連系可能量等

 
 

岡川変電所 

西大分変電所 

別府

220kV 

66kV 

安心院変電所

湯布院変電所

滝上開閉所

柿原変電所

篠原変電所

幸野変電所

大南 

犬飼変電所 他

王子 

寿町変電所
石垣変電所

沈堕変電所

三重変電所

田の湯変電所

軸丸変電所

竹田変電所他

変電所 変電所 変電所

西大分変電所
220/66kV 変圧器
増強工事

（注１）当該設備以外にも、連系する系統に応じて、対策工事が
発生しますので、ご留意ください。

（注２）N-1電制を適用できない高圧電源の連系可能量は0ＭＷ
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