
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

受電用遮断器 

（M-100） 

66ｋV 唐津横竹線２号線より 

：短絡発生時通電箇所 

：短絡発生時停電箇所 

短絡発生 

【玄海変電所内電源系統図】 

唐津変電 横竹変電所 

２号線 

唐津横竹

１号線 

他社 

電気設備 

玄海 1/2 号機 

予備変圧器 

玄海変電所 

〔配電盤外観〕 〔配電盤内状況〕 

受電用遮断器(M-100) 

上流側にて短絡発生 

中段 

接地器具 

【玄海変電所外部電源系統】 

誤って 

接地器具取付 

・エネルギーパーク 

・原子力訓練センター 

・保修事務所 等 

受電用遮断器 

（M-100） 

【配電盤焼損状況】 

〔配電盤〕 

中段 

下段 

上段 

下段 

本来の接地器具

取付予定箇所 

遮断器（6-20） 

主要変圧器 

断路器 

添付 

事象概要図 

（受電用遮断器上流側） 

（受電用遮断器下流側） 


